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Numero
Number 122

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER
PUBLlC HEALTH LABORATORYOF NORTE DE SANTANDER

IDENTIFICACION
EMPRESA SOLICITANTE: OFICINA SANITARIA MUNICIPIO DE DIRECCION CALLE 7 N° 29-29COMPANYAPPLYING OCAÑA ADRESS
MUNICIPIO y LOCALIDAD:

OCAÑA CONTACTO: 3202714486LOCALlTY CONTACT
NOMBRE EMPRESASERVICIO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS ESPO SA E S PPUBLICO/FUENTE

FECHA DE MUESTREO
21/03/2017 HORA MUESTREO

0900 AM.SAMPLlNG DATE SAMPLlNG liME

LUGAR DE TOMA Y DIRECCION: JUNTO A LA CASA 27B-25 DE LA CALLE PUNTO DE TOMA
PUNTO 0004-A11 S.SIMON SOLlVAR SAMPLlNG POINT

FECHA DE RECEPCiÓN:
22/03/2017 HORA DE RECEPCiÓN

09.20 A MRECEPTION DATE RECEPTIONTIME

COAGULANTE SULFATO DE ALUMINiO DESINFECT ANTE CLORO GASEOSO
-cI.;HA UC <U<_;c~AMlcNru

TIPO DE AGUAFISICOQuíMICO 23/03/2017
SAMPLE/PRODUCT

TRATADA
IPROr.FSSING nATF
FECHA DE PROCESAMIENTO

23/03/2017 FECHA DE REPORTE:
29/03/2017MICROBIOLÓGICO REPORT DATE

1. PROCEDIMIENTODE ENSAYO:
TEST PROCEDURE

ANALlSIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO

2. CONDICIONESAMBIENTALES:
ENVIRONMENTALCONDITIONS

AREA FISICOQUIMICA DE AGUAS AREA MICROBIOLOGIA DE AGUAS
TEMPERATURA [O C 1

23 22TEMPERATURE
HUMEDAD RELATIVAMEDIA [%]
RELATIVE HUMIDITY 43% 44%

3. RESULTADOS OBTENIDOS:
RESULTS OBTAINED

ANALlSIS FISICOQUIMICO
PARAMETROS BASICOS RESULTADOS VALm~MAXIMOACEPTABLESEGUNDECRETO

1575 DE2007 Y RESOLUcrON2115 DE2007

Color P Pt-Co 13.9 <=15

Olor y Sabor -- ACEPTABLE

Turbidez UTN 0.801 <=2

CI Residual In Situ mg/I 1 0,3 - 2,0

Cl Residual 0.31 0,3 - 2,0

pH 7.5 6,5 - 9,0
ANALlSIS MICROBIOLOGICO

PARAMETROS BASICOS RESULTADOS VALORMAXIMOACEPTABLESEGUNDECRETO
1575 DE2007 y RESOLUCION2115 DE2007

Coliformes Totales: UFC/100 cm3 O O
Escherichia co/i ufc/100 cm3 O O
Giardia (Quistes/1 aL) O I.---,
Cryptospoiidium (Ooquistes/10L) O ~
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS POR MAPA DE RIESGOANALlSIS FISICOQUIMICO
PARAMETROS BASICOS RESULTADOS VALOR MAXIMO ACEPTABLE SEGUNDECRETO

1575 DE 2007 y RESOLUCION 2115 DE 2007

Hierro mg/Fe O 0.3

Conductividad umhos/cm -- 50-1000

Fluoruros mg/I F- -- 1

Sulfatos mg/S04 41.2 250

Dureza Total mg/I CaC03 32 300

Fosfatos mgll P04 O 0.5

Nitritos mg/I N02 O 0.1

Alcalinidad f. mg/I CaC03 O ---
Alcalinidad t. mg/I CaC03 35.28 200

Cloruros mg/I CI 1.97 250
CONCEPTO

PORCENTAJE IRCA: 0.00% INIVEL DE RIESGO: I SIN RIESGO

4. OBSERVACIONES
OBSERVATIONS

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

Analista Fisicocuimico
Analyst

Reviso lider Tecnico
Reviewed tecnichalleader

AMA-O. 13rrt
AMA-O.11~

AMA-O. 13 ~p.

Analista Microbiologico
Analyst

Este informe de resultado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite. Los patrones y materiales de referencia
con los que se ha llevadoa cabo los análisis disponen de trazabilidad documentada.
Los resultados contenidos en este informe de resultados se refieren única y exclusivamente a la muestra recibida, momento y condiciones en que se realizaron los
análisrs
This report of results can not be reproduced partiallywithout the writter: approvaíof the laboratory tnat .ssues It Tne patterns and reference materials with which the
analyzes have been carned out have documented traceabillty

The results contained in trus report of results refer solely and exclus.veíyto the sarnple receiveo. rnomenrano conc.uons 111 wl1ichthe analyzes were performed
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