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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS POR MAPA DE RIESGO ANAUSIS FISICOQUIMICO
PARAMETROS BASICOS RESULTADOS

VALOR MAXIMOACEPTABLE SEGUN METODODECRETO 1575 DE 2007 Y RESDLUCION
2115 DE 2007 METHOO

0,3 COLORIMETRICO
Hierro mglFe -- SM 3500 Fe B

50-1000 ELECTROMETRICO
Conductividad umhos/cm - SM 2510 B

Fluoruros mg/l F- - 1 ...

Sulfatos mg/S04 250 TURBIDIMETRICO-- SM 4500-504 E

40 300 VOLUMETRICO EOTA
Dureza Total mgll CaC03 SM 2340 C

0,217 0,5 COLORIMETRICO
Fosfatos mgll P04 SM 4&lOPO

Nitritos mg/I N02 0,1 COLORIMETRICO- SM 4500 N02 B

Alcalinidad f. mgll CaC03 O - TITULACION
SM 23209

Alcalinidad t, mg/l CaC03 29,52 200 TITULACION
SM 2320 9

3,37 250 COLORIMETRICO
Cloruros mgll CI SM 45OOC-D

CONCEPTO

PORCENTAJE IRCA: 0,00% NIVEL DE RIESGO: SIN RIESGO

3. OBSERVACIONES
OBSERVATIONS

A~_01~
Analista Fisicoquimico
Analyst

FIN DEL INFORME PE RESULTADOS

Este Informe de resultado no podrá ser reproducido parcialmente ISÍnla aprobactón por eecrHodel laboratorio que lo emite. Los patrones y materiales de referencia con los que se
ha llevado a cabo 108análisis disponen de trazabilidad documentada.
Los resultados contenidos en este Informe de resultados se refieren única y exClusivamentea la muestra recibida, momento y condiCIonesen que se realIZaron tos al1llllela
Thla repon of results can not be reproduced partlally wlthout !hewritten approval of!he laboratory tha! Issues it. The pattems and reference matenala wlth which !heanalyzes have
been carried out have documented traceability.
The _uHa contained in thia report of resuHarefer sotely and excluslvely to !he sample received, moment and conditions in which the analyze$were perlormed.
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IDENTIFICACION
EMPRESA SOLICITANTE: IVC OFICINA SANITARIA MUNICIPIO DIRECCION:

CALLE 7 # 29-29 PRIMAVERACOMPANY APPLYING OCAÑA AORESS
MUNICIPIO y LOCALIDAD:

oCAÑA CONTACTO: 3202714486LOCALITY
CONTACT

NOMBRE EMPRESA SERVICIO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS OCAÑA S.A.PUBLlCOIFUENTE:

FECHA DE MUESTREO:
2018-03-14 HORA MUESTREO:

10:10 h.SAMPLING DATE SAMPLING TIME

LUGAR DE TOMA Y DIRECCION: VRA CORREGIMIENTO BUENA VISTA PUNTO DE TOMA:
PUNTOOOO2ASAMPLlNG POINT

FECHA DE RECEPCiÓN:
2018-03-15 HORA DE RECEPCiÓN:

09:10 hRECEPTION DATE RECEPTION TIME

COAGULANTE: SULFATO ALUMINIO DESINFECTANTE: CLORO GASEOSO

FECHA DE PROCESAMIENTO FISICOQufMICO:
2018-03-15 TIPO DE AGUA:

TRATADAPROCESSING DATE
SAMPlElPRODUCT

FECHA DE PROCESAMIENTO
2018-03-15 FECHA DE REPORTE

2018-03-21MICROBIOLóGICO: REPORTDATE

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTALDE NORTE DE SANTANDER
PUBLlC HEALTH LABORATORYOF NORTE DESANTANDER

1. CONDICIONESAMBIENTALES:
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

ÁREA FISICOQUIMICADE AGUAS ÁREA MICROBIOLOGIADE AGUAS
I t:MI"'t:t<Á11JRA'¡ • e J:

24 22TEMPERATURE
HUMEDAD RELATIVA MEDIA [%):
RELATIVE HUMIDITY 33 44

2. RESULTADOS OBTENIDOS:
RESULTS OBTAINED

ANÁUSIS FISICOQUIMICO
VALORMAAIMO ""1::1"1"""'; ::¡¡;c.>UN METODOPARAMETROSBASICOS RESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 y RESOLUCION

METHOO2115 DE 2007
Color P pt-Co - <-15 t:""'t:"'-'It<Vt-VIVMt: t<IVV

SM 2120C
Olor v Sabor - ACEPTABLE -

<=2 TURBIOIMETRICOTurbidez UTN - SM 21308

CI Residual In Situ mgJI 1,3 0,3 - 2,0 --
1,2 0,3 -2,0 !ICOOPOCl Residual

SM 4500CtG

IpH 7,28 6,5 - 9,0 ELEC IHOMETRICO
SM 45OOH+B

ANAUSIS MICROBIOLOGICO
VAl:Ol<MAAIMO, ,~'" :::ICc.>UN METODOPARAMETROSBASICOS RESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 y RESOLUCION

METHOO2115 DE 2007

Coliformes Totales: NMP/100 cm3(ml) O O SUSTRATO ENZIMATlCO SM-9223B

Escheriehía eoll NMP/100 cm3(ml) O O SUSTRATO ENZIMATICO SM·92238

METOOOEPA 1623,1
O CRYPTOSPORIOIUMANOGIAROIAGíardía (Quistes/10L) - ANOWATER

METOOOEPA 1623.1
O CRYPTOSPORIOIUMANO GIAROIACryptosporidium (Ooquistes/10L) - ANOWATER

Avenida 6 #16N-41 Zona Industrial. Telefono: (57) (7) 5784988 EXT: 501 y 502
laboratorions@ids.gov.co Cucuta- Norte de Santander


