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Numero
Number

2018~186
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER

PUBL'~ "lEALTri LABORATORYOF ~IORTEDE SVv ANDER,,-.,.

IDENTIFICACION

EMPRESA SOLICITANTE:
,. OFICINA SANITARIAMUNICIPIO DE DIRECCION:

COMPANYAPPLYING OCAÑA
ADRESS

CALLE 7 NO29-29 LA PRIMAVERA

MUNICIPIOy LOCALIDAD:
~;:.

CONTACTO:

OCAÑA
3202714486

LOCALlTY

CONTACT

HOMBREEMPRESA.SERVICIO " EMPRESA DE SERVICIO PUBLlCOS DE OCAÑA S.A.

PUBLlCOIFUEHTE
FECHA DE MUESTREO: 2018-05-08

HORA MUESTREO: 10:00 h.

SAMPLlNGDATE

SAMPLlNGTIME

LUGAR DE TOMA Y DIRECCION:
KRA 27C CON CALLE 2 S.EL PANCHE

PUNTO DE TOMA: PUNTO OOOS-M
SAMPLlNGPOINT

FECHA DE RECEPPIÓN: 2018-05-09
HORA DE RECEPCiÓN: 09:45 h.

RECEPTIONDATE

RECEPTIONTIME

COAGULANTE:
SULFATO DE ALUMINIO

DESINFECTANTE:
CLORO GASEOSO

FECHA DE PROCESAMIENTOFISICOQuíMICO 2018-05-09
TIPO DE AGUA: TRATADA

PROCESSINGDATE
SAMPLEIPRODUCT

FECH~,DE PROCES.AMIEHTOMICROBIOLÓGICO 2018-05~09
FECHA DE REPORTE: 2028-05-15
REPORTDATE

1.CONDICIONES AMBIENTALES:
ENVIRONMEHTAL CONDITIONS

ÁREA FISICOQUíMICA DE AGUAS
ÁREA MICROBIOLOGíA DE AGUAS

TEMPERATURA [O C J: 25
21

TEMPERATURE
HUMEDADRELATIV.AMEDIA [%1'
RELATIVEHUMiDiTY

33
46

2. RESULTADOS OBTENIDOS:
RESULTS OBTAINED

ANÁLISIS FISICOQuíMICO

PARAMETROS BASICOS RESULTADOS
VALOR Mi'XIMU ACEPTAl3[E SEGUN 1 METODO

DECRETO 1575 DE 2007 Y
RESOLUCION 2115 DE 2007 I METHOO

Color P Pt-Co(UPC)
-- <=15

ESPESCTROFOTOMETRICO
SM 2120C

Olor VSabor
--- ACEI?TABLE .-

Turbidez UTN
--- <=2

TURSIOIMETRICO
SM 21308

CI Residual In Situ mg/l
0,73 0,3 - 2,0

Cl Residual mg/l
0,9 0,3 - 2,0

COLOR1METRICO OPO
SM4500 CI G

IpH
7,67 6,5 - 9,0

ELECTROMETRICO
SM4500 H+8

ANALISIS MICROBIOLOGICO

PARAMETROS BAStCOS RESULTADOS
VALOR MAXIMO ACEPTABLE SEGUN METODO

DECRETO 1575 DE 2007 Y
RESOLUCION 2115 DE 2007

METHOD

Coliformes Totales: NMP/100 cm3(ml) O O SUSTR!'.TO ENZlMATICO SM·9223B

Escherichia coti NMP/100 cm" (mL) O O SUSTR.l.\TO ENZ\MAT1CO SM~92238

Giardia (Quistes/10L)
O

~,1cTOOO EPA 1623.1
CRYPTOSPORIOIUM ,ANOGIAROIA

ANO WATER

Cryptosporidium ¡OOQuiste8110L)
O

M~ I000 EPA 1623.1
CRYPTOSPORIOIUM ANO GIAROI."

ANO WATER

Avenida 6#i6N-41 Zona Industrial. Telefono: (57) (7) 5784988 EXT: 501 y 502
laboratonons@ids.gov.co Cucuta- Norte de Santander
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS POR MAPA DE RIESGO ANALlSIS F,ISICOQUIMICO
PARAMETROS BASICOS

RESULTADOS VALOR MAXIMO ACEPTABLE SEGUN
METODODECRETO 1575 DE 2007 y

RESOLUCION 2115 DE 2007 METHODHierro mg/L Fe --- 0,3 COLORIMc TRICO
SM 3500 Fe BConductividad umhos/cm -- 50-1000 ELEC TROMETRiCO
SM 2510 8Fluoruros m_gfLF- -- 1 ---Sulfatos n:!f1Il S04 -- 250 TURBIOIMETRICO

3M 4500-804 EDureza Total mg/L CaC03 40,4 300 VOLUI··.~ETRICOEOTA
SM 2340 CFosfatos mg/L P04 0,01 0,5 COLClRIMETRiCO

SM4500 P oNitritos ~L N02 0-- 0,1 COLORIMETRICO
SM 4500 1.02 8Alcalinidad f. mg/L CaC03 O --- TITULACION

SM 2320 BAlcalinidad t. Il"..1ILLCaC03 24,95 200 Ti,ULACIÓN
SM 2320 BCloruros m_gfLCI 3,3 250 COLORIMETRICO

SIvI4500 e-oCONCEPTO
PORCENTAJE IRCA:

000% NIVEL DE RIESGO: SIN RIESGO
3. OBSERVACIONES
OBSERV.I\ IIONS Temperatura en recepcion 10,5C

AMA-O.12~

AMA-018

Analista Fisicoquimico
A.nalys·1

Analista Microbiologico
Analysl

FIN DEL INFORME DE RE$UL TADOS

Este Informe de resultado no podrá ser reproducido parcialmente Sin !a aprobación por escrito del laboratorio que !o emite Los patrón 'Y materiales de referencia con los que se
ha llevado a cabo los análisIS disponen de tr62abilldad documentada

Los resultados corteruoos en este Informe de resultados se refieren única y exclusivamente a la muestra recibida. momento y condiciones en que se realizaron los análisIS
Tlus report of results can not be reproduced partl811ywlthout the '<Nrittenapproval of the labora!o~1that tssuss it. The patterns and reference meterials >'11thwhlch the ana!yzes have besn
carried out have docurnsntao traceabilit¡.

The results contarned in this report of results reíer süfely and exclusively to me sarnple received, moment and conditions in vvhichthe analyzes wete peltormed


