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IDENTIFICACION
EMPRESA SOLICITANTE: OFICINA SANITAR.IAMUNICIPIO DE DIRECCION: CALLE 7 N° 29-29
COMPANYAPPLYING OCAÑA ADRESS
MUNICIPIO y LOCALIDAD: OCAÑA CONTACTO: 3202714486
LClCALlW CONTACT
NOMBREEMPRESA SERVICIO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICaS DE OCAÑA SAPUBLlCOiFUENTE

FECHA DE MUESTREO:
2018-06-05

HORA MUESTREO: 10:30 h.
SAMPLlNGDATE c;AMPLlNGTIME

LUGAR DE TOMA Y DIRECCION: CALLE 11 CON CRA 2 ESQUINA PUNTO DE TOMA: PUNTO:0005-M
B.VILLANUEVA SAMPLiNGPOiNT -

FECHA DE RECEPCiÓN:
2018-06-05

HORA DE RECEPCiÓN: ,.
17:30 h.

RECEPTIONDATE RECEPTlONTIME

COAGULANTE: SULFATO DE ALUMINIO DESINFECTANTE: CLORO GASEOSO

FECHA DE PROCESAMIENTOFiSICOQuíM1CO
2018-06-05

TIPO DE AGUA: TRATADAF'POCESSiNGDATE SAMPLEIPRODUCT

FECHA DE PROCESAMIENTOMICROBIOLÓGICO 2018-06-06
FECHA DE REPORTE: 2018-06-08REPORTDATE

1. CONDICIONES AMBIENTALES:
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

ÁREA FISICOQuíMICA DE AGUAS ÁREA MICROBIOLOGíA DE AG.UAS
TEMPERATURA [O C ]: 25 22
TEIvIPERATURE
HUMEDADRELATIVAMEDIA [%]
RELATIVEHUMIDIW 36 39

2. RESULTADOS OBTENIDOS:
RESULTS 08T AINED

ANÁLISIS FISICOQuíMICO

PARAMETROS BASICOS
VALOR MAXIMO ACEPTABLE SEGUN METODORESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 y

RESOLUCION 2115 DE 2007 METHOO

Color P Pt-Co{UPC) <=15 ESPESCTROFOTOMETRICO--- SM 2120C

Oior y Sabor --- ACEPTABLE --

Turbidez UTN <=2 TURBIOIMETRiCO--- SM 21308

CI Residual In Situ mQ/l 1,18 0,3 - 2,0 --

Cl Residual mg/l • 0,3 - 2,0 COLORIMETRICO OPO
I SM4500 CI G

IpH 7,83 6,5 - 9,0 ELECTRPI;1ErRICO
SM 4500 H+B

o' ANALlSIS MICROBIOLOGICO

PARAIVIETROSBASICOS
VALOR MAo{IMO ACEPTABLE SEGUN METODORESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 y

RESOLUCION 21 15 DE 2007 METHOD

Coliformes Totales: NMP/100 cm3(ml) O O SUSTRII.TO ENZlM,A.TICO SM-92238

Escherichia coli NMP/100 cm? (mL) O O SUSTRATO'ENZIMATIGd SM-92238

METuL o t:PA ·1623,1

Giardia (Quistes/10L) O CRYPTOSPORIOIUM ANO GIAROI".- ANO WATER
METO DO EPA 1623,1

O CRYPTOSPORIOIUM ANO GIAROIA

Cryptooporidium (Ooquisfesl10L) - ANO WA.TER
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS POR MAPA DE RIESGO ANALISIS FISICOQUIMICO
PARAMETROS BASICOS VALOR MAXJMO A,CEPTABLE SEGUN

METODORESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 Y
RESOLUCION 2'115 DE 2007 METHOD

Hierro ma/L Fe - 0,3 COLORIMETRICO
3M3500 Fe B

Conductividad umhosJcm --- 50-1000 ELECTROMETRICO
SM 2510 B

Fluoruros mQ/LF- -- 1 ---

Sulfatos ma/L S04 - 250 TUR810lMETRICO
SM 4500-804 E

Dureza Total mQ/LCaC03 73,2 300 VOLlIMETRICO EOTA
SM 2340 e

Fosfatos ma/L P04 0,062 0.5 COLORIMETRICO
SM450Q P D

Nitritos molL N02 -- 0,1 COLOR1METRICO
SM4500 N02 B

Alcalinidad f. mQ/LCaC03 O TITULACION--- SM 2320 B

Alcalinidad t. mQ/LCaC03 80,84 200 TITULACION
SM ?320 B

Cloruros mQ/LCI 3,7 250 COLORIMETRICO
SM 4500 e.o

CONCEPTO

PORCENTAJE IRCA: 0,00% NIVEL DE RIESGO: SIN RIESGO

3. OBSERVACIONES
OBSERV ATIONS Temperatura en recepción 2,6°C

AMA-01~

AMA-020 r
AMA-o.22(}

Analista Fisiccquknico
PhysJcochemicalAnalyst

Revisó

Analista Microbiológico
¡'v1jcrobiofogjca,l.4nalyst

Revisó
Revised AMA-O.i

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

Este informede resultadono podrá ser reproclucidoparcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite, Los petronosv materiales de referencia con los que se
ha llevado El cabo los análisis disponen de trazabiIidad documentada,
Los resultados contenidos en este informe de resultadosse refieren únicay exclusivamentsa la muestra recibida. momentoy condiciones en que se realizaron los análisis
This report of resultscan not be reproduced partiallywithoutthewritten approval of the labcratorvthat issues 11, Ths patterns and referencematerials ',o.~thwhlcrl the ana~¡zeshavebeen
carried out have documentedtraceabi¡¡ty,
The results contained in this report of results refer solelyand exclusivelvto tlle sample received, momentand concinons inwhich trIe ana~'zeswere performed


