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I
IDENTIFICACION

EMPRESASOLICITANTE:
OFICINA SANITARIAMUNICIPIOOCAÑA DIRECCION:

CALLE 29-29 PRIMAVERACOMPANY APPLYING
ADRESS

MUNICIPIOy LOCALIDAD:
OCAÑA CONTACTO: 3202714486LOCALlTY

CONTACTNOMBRE EMPRESA SERVICIO
EMPRESA DESERVICI9S PUBLlCOS DEOCAÑA S.A.PU8UCOIFUENTE:

FECHADE MUESTREO:
2018-06-12 HORA MUESTREO:

08.45 h.SAMPLlNG DATE
SAMPLlNG TIME

LUGAR DETOMA y DfRECCION: BARRIO EL L1BANO PUNTODE TOMA:
PUNTO 0003-ASAMPLlNG POINT

FECHADE RECEPCiÓN:
2018-06-13 HORA DE RECEPCiÓN:

08.00 h.RECEPTION DATE
RECEPTION TIME

COAGULANTE: SULFATODEALUMINIO DESINFECTANTE: CLORO GASEOSO
FECHA DE PROCESAMIENTO FISICOQuíMICO:

2018-06-13 TIPO DEAGUA:
TRATADAPROCESSING DATE

SAMPLE/PRODUCT
FECHA DE PROCESAMIENTO

2018-06-13 FECHADE REPORTE:
2018-06-19MICROBIOLÓGICO:

REPORT DATE

1. CONDICIONES AMBIENTALES:
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

-
ÁREA FISICOQuíMICA DE AGUAS, ÁREA MICROBIOLOGíA DE AGUASTEMPERATURA['" C ]:

24 \ 20TEMPERATURE
HUMEDAD RELATNA MEDIA [%] :
RELATlVE HUMIDITY 31 44

2. RESULTADOS OBTENIDOS:
RESULTS OBTAINED

ANÁLISIS FISICOQUíMICO
vALOR MAYIMOACEPTIIBLE SEGUN

METODOPARAMETROS BASICOS RESULTADOS DECRETO 1575DE 2007Y RESOLUCION
2115DE 2007 IvIETHOD

Color P Pt-Co(UPC) <=15 ESPESCTROFOTOMETRICO---
SM2120C

Olor y Sabor --- ACEPTABLE --
<=2 TURBIDIMETRICOTurbidez UTN ---

SM2130B
CI Residual In Situ mg/L 1,05 0,3 - 2,0 _.

1,4 0,3 - 2,0 COLORIMETRICODPDCl Residual mg/L
SM4500 CIG

7,21 6,5 - 9,0 ELECTROMETRICOpH
SM4500 H+B

ANALlSIS MICROBIOLOGICO
VALORMAYIMOACEPTABLESeGUN

METODOPARAMETROS BASICOS RESULTADOS DECRETO 1575DE 2007y RESOLUCIOPJ
2115DE 2007 METHOD

Coliformes Totales: NMP/100 cm3(ml) <1 <1 SUSTRATOENZIMATICOSM·92238

Esctierichie cofí NMPi100 cm 3 (mL) <1 <1 SUSTRATOENZIMATICOSM·92238

METODOEPA 1623,1
Giardia (Quistes/10L) O CRYPTOSPORIOIUMANDGIARDIA-

ANDWATER
METODOEP_¡I1623.1

O CRYPTOSPORIDIUMANOGIARDIACryptosporidium (Ooquistes/10L) -
i'NDWATER
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3. OBSERVACIONES
OBSERVATIONS

La temperatura en recepción no se midió porque la muestra se entregó fuera del horario de
atención. (19:13 h). Se procesa la muestra bajo responsabilidad del cliente.

AMA-D.12~

AMA-0.20~

AMA-0.22 t}

AMA011
P.O Coordinadora Laboratorio de Salud Publica
University Professional Coordinalor Public Heallh Laboratory

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS POR MAPA DE RIESGOANALlSIS .FISICOQUIMICO
PARAMETROS BASICOS Vi'LOR Mi'XIMO"ACEPTABLE 3EGUN

METODORESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 y RE30LUCION
2115 DE 2007 METHOO

.0,3 COLORIMETRICOHierro mQ/LFe ---
3M 3500 Fe B

50-1000 ELEC IROMETRICOConductividad umhos/cm ---
SM 2510 B

Fluoruros mg/L F- -- '.' 1 ~_..
Sulfatos mglL S04 250 TURBIOIMETRICO--

3M 4500-304 E

Dureza Total mQ/LCaC03 38,8 300 VOLUMETRICO EOT".
3M 2340 C

0,054 0,5 COLORIMETF,ICOFosfatos mg/L P04
SM4500 P o

0,1 COLORIMETRICONitritos mq/L N02 ---
SM 4500' N02 B

O TITULACiÓNAlcalinidad f. mq/L CaC03 -- SM 2320 B

39,28 200 TITULACiÓNAlcalinidad t. mQ/LCaC03
3M 2320 B

Cloruros mQ/LCI 2,76 250 COLORIMETRICO
SM4500 e.o"

CONCEPTO
PORCENTAJE IRCA: 0,00% NIVEL DE RIESGO: SIN RIESGO

Analista Fisicoquímico
Pnystcochemtcet Analyst

Revisó
Revisad

Analista Microbiológico
Microbiological Analyst

Revisó
Revised

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

Esle informe de resultado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrllo del laboratorio que lo emite. Los patrones y materiales de referencia con los
que se ha llevado a cabo los análisis disponen de !razabilidad documentada.
Los resultados conlenidos en este informe de resultados se refieren única y exclusiVamentea la muestra recibida, momento y condiciones en que se realizaron los análisis
This report of results can no! be reproduced partially withoulthe wrilten approval oflhe laboralory Ihal issues jI. The pallerns and reference materials with which Ihe analyzes
have been carried out have documented traceabilíly.

The results contained in this report of resulls refer solely ane exclusively lo Ihe sample received, moment and conditions in which Ihe analyzes were performed.
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