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Numero
Number 2018-590

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER
PUBLlC HE"'LTH L"'B0RATORY OF N()RTEDE SANTANDEP-

IDENTIFICACION
EMPRESA SOLICITANTE: OFICINA SANITARIAMUNICIPIO DE DIRECCION: CALLE 7 N° 29-29 PRIMAVERI\COMPANYAPPLYING OCAÑA ADRESS
MUNICIPIO y LOCALIDAD:

OCAÑA CONTACTO: 3202714486LOCAUTY CONTACT
NOMBREEMPRESA SERVICIO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE OCAÑA S.A.PUBLICO/FUENTE
FECHA DE MUESTREO:

2018-11-21 HORA MUESTREO: 15:20 h.S.AMPLlNGDATE SAMPLlNGTllvlE

LUGAR DE TOMA y DIRECCION: KRA 27 CON CALLE 2 B. EL PANCHE
PUNTO DE TOMA: N°0008-MSAMPLlNGPOiNT

FECHA DE RECEPCiÓN:
2018-11-22 HORA DE RECEPCiÓN: 08:55 h.RECEPTIONDATE RECEPTlONTIME

COAGULANTE: SULFATO DE ALUMINIO DESINFECTANTE: CLORO GASEOSO

FECHA DE PROCESMvllENTOFISICOQUíMICO
NO APLICA

TIPO DE AGUA: TRATADAPROCESSINGDA.TE SAMPLEIPRODUCT

FECHA DE PROCESAMIENTO
2018-11-22

FECHA DE REPORTE: 2018-11-23MICROBIOLÓGICO REPORTDATE

1. CONDICIONES AMBIENTALES:
ENVIRONMENTAL COI\ID!TIONS

ÁREA FISICOQuíMICA DE AGUAS ÁREA MICROBIOLOGíA DE AGUAS
TEMPERATURA [0 C J: NOAPLICA 22TEMPERATURE
HUMEDADRELATIVAtv'IEDIA['Yo].
RELATIVEHUMIDITY NOAPLICA 45

2. RESULTADOS OBTENIDOS:
RESULTS OBTAINED

ANÁLISIS FISICOQuíMICO
ALuR MN',MO ACtoP rAtlLE ~EliUN METODOPARAMETROSBASICOS RESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 Y

METHOORESOLUC10N 2115 DE 2007

Color P Pt-Co(UPC) -- <=15 I:cSPEScTROFOTOME RICO
3M 2120C

Olory Sabor --- ACEPTABLE --

Turbidez UTN -.- <=2 TURtJlOIMEl RICO
SM 2130B

CI Residual In Situ mg/L --- 0,3 - 2,0 --

Cl Residualmc¡/L 0,3 - 2,0
COLuRIMETRICC. OPD__o

Slvl 4500 CI G

6,5 - 9,0
ELECTROMETPICO

loH --- SM 4500 H+8

ANALISIS MICROBIOLOGICO
VALuR IVlAXiMu."c;E~ AtoLE S<:GUN METODOPARAMETROSBAStCOS RESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 Y

METHOORESOLUCION 2115 DE 2007

Coliformes Totales: NMP/100 crrr'(rnl.) <1 <1 SUSTR.A.TO HIZIMATICO SM-9223B

Escherichia coli NMP/100 cm3 (mL) <1 <1 SUSTRA.TOENZIMATICO SM-92238

METOOU EPA 1623,1

O CRYPTOSPORIOIUM ANO GIARDIA
Giardia (Quistes/10L) - ANDWA.TER

METOOO EPil 1623,1

O CRYPTOSPORIDIIJM ANO GIAPDIA.

Crvotosooridium (OoQuistes/10L) - ANO WA.TER
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS POR MAPA DE RIESGO ANALISIS FISICOQUIMICO
• VALOR tv1.AXtMOACEPTABLE SEGUN METO DOPARAMETROSBASICOS RESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 Y

RESOLUCIDN 2115 DE 2007 METHDD

0,3 COLORIMETRICO
Hierro mc¡/LFe -- 3M 3500 Fe B

50-1000 ELECTROMETRICO
Conductividadumhos/cm -_

SM2510B

Fluorurosmc¡/LF- --- 1 ---

250 TURBID!METRICO
Sulfatos mc¡/LS04 --- SM 4500-S04 E

300 VOLUME TRICO EDTA
DurezaTotal ma/L CaC03 --- St,¡12340 e

0,5 COLORIMETRICO
Fosfatos ma/L P04 -- SM 4500 P D

0,1 COLORIMETR!CO
Nitritos ma/L N02 -- SM 4500 N02 B

TITUL"-CION
Alcalinidadf. mg/L CaC03 --- --- SM 2320 B

200 TITUL-'lCION
Alcalinidad t. mg/L CaC03 -- SM 2320 B

250 COLORIMETRICO
Cloruros mo/L CI -- SM 4500 C-D

CONCEPTO

PORCENTAJEIRCA: 0,00% NIVEL DE RIESGO: SIN RIESGO.

3. OBSERVACIONES
OBSERVA TIONS Temperatura en recepcion 5,3"C.

Analista Microbiológico
Microbioiog,icai Analysl AMA-0.22 r; _

AMA-OlO!
- . FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

Revisó
Rev¡sed

Este informe de resultado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escnto del laboratorio' que lo emite Los patrones V materiales de referencia con los que se
ha llevado a cabo los análisis disponen de trazabilidaó documentada.
Los resultados contenidos en este informe de resultados se refieren úruca y exclusivamente a la muestra recibida, momento y condrciones en que se realizaron los análisis
This report 01 results can not be reproduced partialO¡ Wlthout the wril1en approval oí the laboratory that issues 11. The patterns and reference rneterials wlth which the analyzes have
been carrted out have documented traceabillty.

The results contained ir. this report of results refer solely and exdusively to the sample received, moment and cono.rions In \lvhich the analyrzes were performed.
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