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PUGUCHEALTH LIIBORATORYOFNORTEDE SANTAND"'R~ .

IDENTIFICACION
EMPRESA SOLICITANTE: OFICINA SANITARIAMUNICIPIO DE DIRECCION: CALLE 7 # 29-29 PRIMAVERA
COMPANYAPPLYING OCAÑA ADRESS
MUNICIPIO y LOCALIDAD: OCAÑA CONTACTO: 3202714486
LOCALlTi CONTACT

NOMBREEMPRESA SERVICIO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE OCAÑA SA ESPO S.A.
PUBLICO/FUENTE
FECHA DE MUESTREO: 2018-12-04

HORA MUESTREO: 15:50 h.
SAMPLlNGDATE SAMPLlNGTIME

LUGAR DE TOMA y DIRECCION: LAS DELICIAS
PUNTO DE TOMA: NO0009-M
SAMPLlNGPOiNT

FECHA DE RECEPCiÓN: 2018-12-05
HORA DE RECEPCiÓN: 09:20 h.

RECEPTIONDATE RECEPllON TIME

COAGULANTE: SULFATO DE ALUMINIO DESINFECTANTE: CLORO GASEOSO

FECHA DE PROCESAMIENTOFISICOQUiMICO NO APLICA
TIPO DE AGUA: TRATADA

PROCESSiNGDATE SAMPLEJPRODUCT

FECHA DE PROCESAMIENTO 2018-12-05
FECHA DE REPORTE: 2018-12-11

MICROBIOL6GICO REPORTDATE

1.CONDICIONES AMBIENTALES:
ENVIROMvlENTAL CONDITIO~~S

ÁREA FISICOQuíMICA DE AGUAS ÁREA MICROBIOLOGíA DE AGUAS
TEMPERATURA [Q C ]: NOAPLICA 20
TEMPERATURE
HUMeDAD RELATIVAMEDIA ['Yo]
F:ELATIVEHUMIDIW NOAPLICA 54

2. RESULTADOS OBTENIDOS:
RESULTS OBTAINED

ANÁLISIS FISICOQuíMICO

PARAMETROS BASICOS
VALOR MAXIMO "CEPTABLE SEGUN METODORESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 y

METHODRESOLUCION 2115 DE 2007

Color P Pt-Co(UPC) --- <=15 ESPESCTRUrO OMETRICu
SM 2120C

Olor v Sabor --- ACEPTABLE -

Turbidez UTN --- <=2 TURBIO!METRICO
3M 2-130B

CI Residual In Situ mg/L --- 0,3 - 2,0 --

CL Residualmg/L --- 0,3 - 2,0
COLORIMt: naco OPu

SM4500 CI G

6,5 - 9,0
ELECTROMETRICO

IpH --- SM 4500 H+8

ANALlSIS MICROBIOLOGICO

PARAMETROS BASICOS
VALOR MAXIMO ACEPTABLE SEG J" METODORESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 y

METHOORESOLUCION 2115 DE 2007

Coliformes Totales: NMP/100 cm3(mU <1 <1 SUSTRA.TO ENZIMA.TICO SM-9223B

Escherichia co/i NMP/100 cm? (mL) <1 <1 SUSTR.f"TO ENZIMATICO SM-92238

O
f.!ETODO i:PA 16L3, 1

Giardia (Quistes/10L)
CRYPTOSPORIOIUM ANO GIAROIA- ANO WATER

METODO EPA 1623,1

O CRYPTOSPORIOIUM ANO GIARDIII.

Cryptosporidium (ocautstesnot¡ - ANOW.I\TER
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS POR MAPA DE RIESGO ANALISIS FISICOQUIMICO
VALOR MA'<IMO ACEPTABLE SEGUN

METODOPARAMETROSBASICOS RESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 Y
RESOLUCION 2115 DE 2007 METHOD

Hierroma/L Fe 0.3 COLORIMETRICO--- SM3500Fe B

Conductividadumhos/cm 50-1000 ELECTROMt:TRICO--- SM 2510 8

Fluorurosma/L F- --- 1 --

Sulfatos mg/L S04 250 TURBIDIMETRICO-- 3M 4500-S04 E

DurezaTotal ma/L CaC03 300 VOLUMET8!CO EDTA-- SM 2340 C

Fosfatos mc/L P04 --- 0,5 CDLORIMETRICO
.8M4500 P o

Nitritos ma/L N02 0,1 COLORIMETRICO-- SM 4500 N02 B

Alcalinidadf. mg/L CaC03
TITULACION--- --- SM23208

Alcalinidadt. mg/L CaC03 200 TlTULACION-- SM2320 8

Cloruros mglL Cl 250 COLORIMETRICO--- SM4500 e-o
CONCEPTO

PORCENTAJEIRCA: 0,00% NIVEL DE RIESGO: SIN RIESGO

3. OBSERVACIONES
OBSERV ATIONS Temperatura en rececepcion 3.9°C

Analista Microbiológico
Micw!JIOiog.'calAneiysf

Revisó
Revised

AMA-O.22fP
AMA-O.101

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

E,.te Informe de resultado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite. Los patrones y matenales de referencia con los que se
ha llevado a cabo los análisi,. disponen de trazabllidad documentada
Los resultados contenidos en este informe de resultados se refieren única y exclusivamente a la muestra recibida, momento y condiciones en que se realizaron los análisis
Thi s report of results can not be reproduced partlally without the wriUen approval of the laboratory that issues it.The patterns and reference materials wlth whi eh the anaryzes have
tleen carriec outhave documented traceabilltv.

The results containeo in this report 01 resuits reler solély and exclusrvely lo Ihe sample received. mornsnt and condinons in which Ihe analyzes were performed
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