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IDENTIFICACION
EMPRESA SOLICITANTE: OFICINA SANITARIAMUNICIPIO DE DIRECCION: CALLE 7 NO29-29 PRIMAVERA
COMPANYAPPLYINe:; OCAÑA J\DRESS
MUNICIPIO y LOCALIDAD: I

OCAÑA CONTACTO: 3202714486
LOCALlTY CONTA.CT

NOMBREEMPRESASERVICIO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE OCAÑAF'UBUCOIFUE~jTE
FECHA DE MUESTREO:

2018-12-19
HORA MUESTREO: 15:00 h.

SAMPLlNGDATE SAMPLlNGTIME

LUGAR DE TOMA y DIRECCION: EL PANCHE
PUNTO DE TOMA: NO0008-M
S.AMPLlNGPOINT

FECHA DE RECEPCiÓN: 2018-12-20
HORA DE RECEPCiÓN: 08:57 h.

RECEPTIONDATE RECEPTIONTIME

COAGULANTE: SULFATO DE ALUMINIO DESINFECTANTE: CLORO GASEOSO

FECHADEPROCESAMIENTOFISICOQuíMICO
2018-12-20

TIPO DE AGUA: TRATADA
PROCESSINGDATE SAMPLEIPRODUCT

FECHADEPROCESAMIENTO
2018-12-20

FECHA DE REPORTE: 2018-12-26
MICROBIOLÓGICO REPORTDATE

1. CONDICIONES AMBIENTALES;
Er'NIRONME~rrALCONDIllONS

ÁREA FISICOQuíMICA DE AGUAS ÁREA MICROBIOLOGíA DE AGUAS
TEMPERATURA [O C ]: 24,6 21
TEMPERATURE
HUMEDADRELATIVAMEDIA [%]
RELATIVEHUMiDIW 32 45

2. RESULTADOS OBTENIDOS;
RESULTSOBTAINED

ANÁLISIS FISICOQuíMICO
VALOP MAXIMO ACEP ABLE SEGUN METODOPARAMETROS BASICOS RESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 Y

RESOLUCION 2115 DE 2007 METMOD

Color P Pt-Co(UPC) --- <=15
ESPESe; I h'OFOTOMETHJJ

:3M2120C

Olor V Sabor --- ACEPTABLE --

Turbidez UTN 0,39 <=2
TURBIUIMETRICO

SM 21308

CI Residual In Situ mQ/L 1,08 0,3 - 2,0 --

CL Residual mg/L 1,1 0,3 - 2,0
COLORIMETRICO DPD

SM4500el r3 .

IpH 6,84 6,5 - 9,0
ELECTROMETRICO

3M 4500 H+B

ANALISIS MICROBIOLOGICO
VALOR M»JMO ACEPT.IIBLE SEGUN METODOPARAMETROS BASICOS RESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 y

RESOLUCION 2115 DE 2007 METHOD

Coliformes Totales: NMP/100 crrr'(mt.) <1 <1 SUSTRATO ENZIMATICO SM-92238

Escherichia colí NMP/100 cm 3 (mL) <1 <1 SUSTRATO ENZIM.IITiCO SM-9223B

O
METODU Ef'1' 1623,1

Giardia (Quistes/10L)
CRYPTOSPORIDIUM ANO GIARDIA- ANO WATER

METODO EPA 1623,1

O CRYPTOSPORIDIUM .IINO GllIRDiA

Ctvptosootiaium (OoQuistes/10LJ - ANDW.A.TER
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PRUEBAS COMPLEMENT~RIAS PORMAPA DE RIESGO ~NALlSIS FISICOQUIMICO
VALOR MAXlMO ACEPTABLE SeGUN

METODOPARAMETROSBASICOS RESULTADOS DECRETO 157,5 DE 2007 y
RESOLUCION 2115 DE 2007 METHOD

0,3 COLORIMETRICOHierro mg/L Fe --- SM 3500 Fe B

50-1000 ELECTROMETRICOConductividadumhos/cm --- SM 2510 B

Fluorurosmg/L F- -- 1 ---

250 TURBIDIMETR!COSulfatos m_jJILS04 -- 3M 4500-804 E

54 300 VOLUMETRICO EOTADurezaTotal mQ/LCaC03 SM 2340 C

0,5 COLORIMETRICOFosfatos mg/L P04 -- SM 4500 PO'

Nitritos mg/L N02 0,003 0,1 COLORIMETRICO
81vl4500 N02 8

Alcalinidadf mQ/LCaC03 10,7 TITULACION--- 3M 2320 B

16,44 200 TlTULACIONAlcalinidadt. mg/L CaC03 SM 2320 8

250 COLORIMETRICOCloruros nmJLCI --- 3M 4500 C-D

CONCEPTO
PORCENTAJEIRCA: 0,00% NIVEL DE RIESGO: SIN RIESGO

Analista Fistcoquimico
Physicochemical Analyst AMA-026~

AMA-0.20t
/:AMA-0.22 ({/

3. OBSERVACIONES
OBSERVATIONS Temperatura en recepcion 8,1"C

Revisó
Revlsed

Analista Microbiológico
,1"llcroolOiog,ical Aneiy5'l

Revisó
Revised AMA-O.10i

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

Este I/IfOrm8de resultadono podrá ser leproducido parcialmenteSin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite Los patronesy materiales de referenciacon los que se
ha llevadoa (81)0los análisis disponen de trazabilidad documentada,
Los resultadoscontenidosen este informede resultados,serefieren únicay exclusivamentea la muestra recibida, momentoy condiciones en quese realizaronlos enálisis ,
This report of resuítscan notbe reproducedpartlallywitnoutthewnttenapprovalof the laboratorythat issues it. Ths patternsand referencernaterialswithwhich the analyzeshave
been carried outhavedocumentedtraceability,

The resultscortamed In this report 01 results rerersolelyanoexclusivelyto tlle sample received,mamentand conditions Inwhlchthe analyzeswere pertormed
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