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lDENTIFICACION
EMPRESA SOLICITANTE: OFICINA SANITARIA MUNICIPIO DE OIRECCION: CALLE 7 # 29-29 PRIMAVERACOMPANY APPLYING OCAÑA ADRESS
MUNICIPIO y LOCALIDAD: ocAÑA CONTACTO: 3202714486LOCALITY CONTACT
NOMBRE EMPRESA SERVICIO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLlCOS DE OCAÑA ESPO S.A. ESP.PUBLICOIFUEN1'E:

FECHA DE MUESTREO:
2017-09-27 HORA MUESTREO: 09:30h.SAMPllNG DATE SAMPlING TIME

LUGAR DE TOMA y DIRECCION: SIMON BOLlVAR PUNTO DE TOMA: N·OO04A
SAMPLING POINT

FECHA DE RECEPCiÓN:
2017-09-28 HORA DE RECEPCiÓN: 09:00h.RECEPTlON DATE RECEPTlON TIME

COAGULANTE: SULFATO DE ALUMINIO DESINFECTANTE: CLORO GASEOSO

'f't:CHAoe IV TIPO DE AGUA:FISICOQufMICO: 2017-09-28 SAMPLElPRODUCT TRATADA
PROCI'SSING DATE
FECHA DE PROCESAMIENTO

2017-09-28 FECHA DE REPORTE: 2017-10-02MICROBIOLOOICO: REPORTDATE

1. CONDICIONES AMBIENTALES;
ENVIRONMENTAl CONDInONS

ÁREA FlSlCOQulMICA DE AGUAS ÁREA MICROBIOLOGIA DE AG~
ITEMPERATURA [. C ]: 24 20TEMPERATURE
HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%]:
RELATlVE HUMIDITY 37 43

2. RESULTADOS OBTENIDOS:
RESULTS OBTAINED

ANAUSIS FISICOQUIMICO

PARAMETROS BASICOS RESULTADOS ~~O",:';~2007 y Re~;;I~ METODO
211SOE2007 METHOO

Color P Pl-Co -- <=15 ~~ ~~ ,,~.~,v...c t >lIGO
SM2120C

Olor y Sabor -- ACEPTABLE -
Turbidez UTN 0,54 <-2 SM21~'vv

CI Residual In Situ mgJI 1 0,3 - 2,0 -
Cl Residual O 0,3 -2,0 SIII4500~;;~uo-v
IpH 8,09 6,5 - 9,0 r;L.C\..o'''~'''~'' II.AJ

SM45OOH+B

ANAUSIS MICROBIOLOGICO

PARAMETROS BASICOS RESULTADOS D~~~O 1575DE200;'~~~;' METODO
2115DE2007 METHOD

Coliformes Totales: UFCI100 cm3 ° O ::¡u::¡rKAIOI::NLIIIIArlWSM-
92238

Escherichia coli ufc/1oo cm3 O O ;:)U<)' r<I\' V c_NLIM'",\A) SM-
92238

Giardia (Quistes/10L) O ~~~~IDI~~úANO- GIARDIAAI:lQ.YiAIJ;,R

O
",r;,vuvt:l"" 10¿~.

Cryptosporidium (Ooquistes/10L)
CRYPTOSPORIDIUMANO- GIARDIAANOWATER
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS POR MAPA DE RIESGO ANAUSIS FISICOQUIMICO

PARAMETROS BASICOS RESULTADOS ~~o 15750E 2007 ~=I~ METOCO
2115 DE 2007 METHOD

Hierro mgJFe - 0,3 COLORIMETRICO
SM 3500 Fe B

50-1000 ELECTROMETRICO
Conductividad umhoslcm - SM 2510B

Fluoruros mgJIF- - 1 -
250 TURBIDIMETRICO

Sulfatos mg/S04 -- SM 4500-S04 E

148 300 VOLUMETRICO EDrA
Dureza Total mgll CaC03 SM2340C

0,082 0,5 COLORIMETRICO
Fosfatos mgll P04 SM 4500PD

Nitritos mgll N02 0,1 COLORIMETRICO- SM4500N02B

Alcalinidad f. mgll CaC03 O - TITULACION
SM 23208

Alcalinidad t. mgll CaC03 5,57 200 TITULACION
SM 23208

Cloruros mg/l CI 10,49 250 COLORIMETRICO
SM 45OOC-D

CONCEPTO

PORCENTAJE IRCA: 0,00 NIVEL DE RIESGO: SIN RIESGO

3.OBSERVACIONES
OBSERVATIONS

Temperatura de Recepcion: 5,4 ·C .

FIN D§L INFORME DE RESULTADOS

Este Infonne de resultado no podré ser reproducldo parcialmenteain la aprobación por escrito del laboratorio que loemtte. Los patroneey materiales de referencia
con loa que se ha llevadoa cabo loa anélillia disponen de trazabilidad documentada.
Los reauItadoa contenidos en este informe de resultados se refteren única y ex<:lusivarnenlea la muestra recibida, momento y condiciones en que se reaflZllron loa
análisis
This report of resulta can not be reproduced partiallywiIhout lhe writlen approvalof!he laboratory lhaI issuea K.The paIIems and reference materialswiIh which !he
anaIyzes llave been carTiedout llave documented tl'llCellbilKy.
The resuKacontained In thl8 report of resulta reter soIelyand exclueiveiylo !he sample received,momen! and cond~ion&in whlch the analyzeawere perfonned.
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