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Verslon: 01

Paalna 1 de1
Fecha de Reporte: 06/09/2016

Fecha de Muestreo: 29/08/2016
Radlcaclon: 795

Hora: 08:50 a.m. Fecha de Ingreso: 30/08/2016 Hora: 09:45 a.m.
Fecha Anallsla: 30/08/2016

Solicitante: OFICINA SANITARIA MUNICIPIO DE OCAÑA Dlreccion: CALLE 7 N° 29-29

Municipio y localidad: OCAÑA

Nombre Empresa de Servicio Publico/Fuente: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAÑA - ESPO SA ESP

Lugar: BARRIO JUNIN Punto de Toma: 0010-M

Coagulante: SULFATO DE ALUMINIO Desinfectante: CLORO GASEOSO Tipo de Agua: AGUA TRATADA

AnAlisis Microbiológico

Parametros BAsicos Resultados Valor Maxlmo Aceptable segll" Decreto
1575 de 2007 y resolucion 2115 de 2007

Coliformes Totales (m.o UFC/100cm3) O O

Escherichia coli (rn.o UFC/100cm3) O O

Recuento de microorganismos
mesofilos: UFC/100 cm3 O

Concepto

Nivel de Riesgo: SIN RIESGOPorcentaje IRCA: O
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